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Anderungen
Datum Anderung
23.09.2008 | A |Bauphysik, HLS-Bauangaben
01102008 | B |Brunnen un d Sitzbereich im Innenhof, Toiletten, Bereich unter Stlaga. Saunaeingdnge -6ffnungen, Duschen, Eisbrunnen
06.10.2008 | C |Achsen, Schnittspur 4-4,
07102008 | D |HLS-Angaben
13.10.2008 [ E |Duschen gespiegelt
16.10.2008 | F |Miveau UG Innenbereich +0,02, Tiefe Duschen;
22102008 | G |HLS Angaben Duschbereich, SchwallduscheWassergrotte
24102008 | H |Haupteingang
05.11.2008 I Halm.lchmng. Tire Ruheraum zu Technik;
2011.2008 | J |Crash lce, Bereich Kaskadenbrunnen;

i
[ ] Bestand

| Sen. W. Wilflingerpl. 1, 5630 Bad Hofgastein

E:I DD-Deckendurchbruch RDOK
- Ziegelmauerwerk - Ytang E_:I DA-Deckenaussparung FOK
- Beton - Stahlbeton .
- FBA-Fulitbodenaussparung Rohbauhéhe
-% Mantelbetonmauerwerk Ausbauhthe
B o I | FBD-Fusbodendurchbruch
WD-Wanddurchbruch
- Stahlbau 2 WS-Wandschlitz
WhA-Wandaussparung
PS5 warmedammung
- Trockenbau
s Frostschiirze
e
Neubau Saunaanlage
L
:
Gasteiner Thermen Errichtungs GmbH } [ 002 M 1:50

Samtliche Wand und Deckendurchbriche, Schlitze, Durchdringungen, Absenkungen,etc. sind unbedingt mit dem Haustechnikplan zu prifen.

Dies betrifft auch die Veregung sdmilicher Kanale und Einbauten,

Alle Mafie sind an Ort und Stelle zu prifen, die Bauteile sind genaw nach Statik auszutihren, Bei Unklarheiten ist RUcksprache mit dem Planer

zu flhren, Fir die Richtigkeil der Ausfihrung haftel der Unternehmer!!

DK Oberkante FPH  Parapeth&he (Fertigmafl) relativ AR Regenrohr

UK Unterkante STH  Sturzhdhe RSK  Regenrohrsinkkasten
RDOK Rohdeckenoberkante STUK  Sturzunterkante FT Putztirchen

ROUK Rohdeckenunterkante WS Wandschiitz BA Bodenablauf

FOK  Fullbodenoberkante WD Wanddurchbruch PS Putzschacht

RL Aohbaulichte BD Bodendurchbruch KS Kanalsohle

STL Stocklichte oD Deckendurchbruch GL Galande

AL Architekturlichte FD Fundamentdurchiruch DET  Dachbodentreppe
FL Feriglichte Ly Littungsrohr Uz Unterzug

RPH  Parapethdhe (Rohbaumall) absolut AR (WC)Abfallirohr (f. Fakalien)

NATURMASSE NEHMEN !

MASSE UBERPRUFEN !

AUSFUHRUNGSPLAN

Grundriss Untergeschoss

Proj.Nr.:127

Email: office@laemmerhofer.com

Mobil: +43 664 4425685

11.08.2008
PROJEKTIERUNG:
Ingenieurbiiro Johann Lammerhofer
A-5082 Grodig, Friedensstrasse 10, Tel.: +43 6246 77154, Fax.. DW-24




